
MEMORIAL

RESTAURANTE

TÃ�XI

c3

c

3

c

3

c

3

b
2

a
1

a
1

QD1

QM1

AL1

CX1

CXPAS

CX2

CXPAS

CX3
CXPAS

Ø
1"

a1

Ø
1"

a1

Ø1"
1

Ø
1"Q
M

1

Ø
1"Q
D1

10

Ø1"

2 3

Ø
1"

2

Ø1"
b

2

Ø1"
c

3

Ø1"

c

3

c

b

a

Ø1"
a

1

Ø1"

b

2

Ø1"

c
3

CX4

Ø
1"

c3

Ø
1"

c3

Ø1"
c

3

CXPAS

   
PR

O
JE

TO
   

   
   

   
C

AD
AS

TR
O

 T
ÉC

N
IC

O

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG 

  ESCALA:

ENDEREÇO:
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MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG
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CONTRATANTE:

CNPJ:

18.308.742/0001-44

ENDEREÇO:
RUA VIGÁRIO ANTUNES, N.° 155, 

WIRLEY RODRIGUES REIS
     PREFEITO MUNICIPAL

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO/

CENTRO - CEP: 35.550-000

TELEFONE: (37) 3341-8500

ESCALA SOLUÇÕES EM 

CONTRATADA:

CNPJ:
28.169.056/0001-93
ENDEREÇO:

    OUTUBRO

RUA JUSSARA, N.° 196, LOJA 3
CENTRO - CEP: 35.604-000
TELEFONE: (37) 99136-7091

EM PROJETOS EIRELI-ME

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

THAMILA ISRAEL DOS REIS
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 162.450/D

ART VINCULADA:

PRAÇA LINCOLN DA LUZ RIBEIRO

QUADRO DE ÁREAS

COTAS: METROS

  DATA: ÚLT. REVISÃO:

  FOLHA:

 01/01

REPRESENTANTE LEGAL:

PEÇAS GRÁFICAS:

CONVÊNIO:
PROCESSO:

ÁREA TOTAL DO COMPLEXO: 929,00M²

PROJETO ELÉTRICO DA ÁREA DO ENTORNO DO COMPLEXO

                         PROJETO ELÉTRICO - ÁREA DO COMPLEXO

SOLUÇÕES EM PROJETOS

CENTRO GASTRONÔMICO E MEMORIAL 

DETALHE  "A"

DETALHE  "B"

DETALHE  "C"

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição V

(V) 100
Iluminação (W) Pot. total.

(W)
Seção
(mm2)

Disj
(A)

1 Praça Restaurante 127 V 2 200 1.5 10.0
2 Praça Restaurante 127 V 1 100 1.5 10.0
3 Praça do Memorial 127 V 4 400 1.5 10.0

TOTAL 7 700

·

·

·

Legenda

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

100x100x80
Caixa de passagem de embutir na parede

CXPAS
Caixa de passagem  no piso - Alvenaria

Entrada de serviço subterranea

c Interruptor fotoelétrico

c

3
Luminária p/ lâmp. incand. comum - poste

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Tubulação embutida na laje ou no teto

Tubulação embutida na parede

Tubulação embutida no piso

Quadro de Demanda (QD1)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Iluminação e TUG´s (Áreas comuns e condomínio) 0.70 100 0.70

TOTAL 0.70

QM1
kW.h

70 A

10

DPS
275 V - 40 KA
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1 (Praça Restaurante)

10 A

1.5

(100 W)
R

2 (Praça Restaurante)
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                                  ADVERTENCIA:                                  ADVERTENCIA: Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes podem ser sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente ( maior amperagem ) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos por outros de maior seção ( bitola ). Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivos DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DA MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO. 
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